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1 ¦LDS TTED 

1.1 Eesmªrk 

Juhises on kªsitletud riigiteedel paiknevate pinnases terasprofiilist sildade (soil steel composite 

bridge) ja truupide (steel culverts) projekteerimist, ehitamist ja hooldamist. Terasprofiilist sildade all 

m»eldakse kªesolevas juhises truupe, sildu, tunneleid, viadukte, estakaade, ºkodukte, mille 

kandevelemendiks on metallprofiilist teraselemendid, mis tººtades koos ¿mbritseva pinnasega 

moodustab komposiit konstruktsiooni. Antud juhises on segaduste vªltimiseks kasutatud lªbivalt 

termineid terastoru v»i torusild. Juhis on rakendatav sildadel ja truupidel mille ava on vªhemalt 1m 

v»i suurem. Tellija v»ib antud juhist rakendada ka vªiksemate avade korral. Oluliseks tingimuseks 

torusildade puhul on, et kandevelemendi pinnaskihi minimaalne kihi paksus peab olema 0,5m, kui 

tootja ei ole ette nªinud teisiti.  

Juhis kªsitleb nii monteeritavatest elementidest kui ka keerd»mblusega torukonstruktsioone. Juhises 

on ka teemasid, mis on rakendatavad nii plastprofiil- kui ka raudbetoon torusildadele.  

Standarditele viitamisel on kasutatud dateerimata viidet, mis tªhendab, et kasutada tuleb k»ige 

uuemat standardiversiooni (koos v»imalike muudatustega). Juhises vaadeldakse samuti ka toru ja 

kaarprofiile, mis on ¿ldjuhul valmistatud gofreeritud terasplaatidest (joonis 1)         

 
Joonis 1. T¿¿piline torusilla ristl»ige (I ï avatud profiil; II ï suletud profiil) 

 

 

1.2 Juhendi sihtr¿hm 

Juhend on m»eldud kasutamiseks projekteerimise projektijuhtidele, riigimaanteede projekteerijatele 

ja ehitajatele. Seda v»ivad kasutada ka teised teeomanikud. 
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2 MìISTED JA L¦HENDID 

¶ KK ï Kªskkiri 

¶ MKM ï Majandus- ja kommunikatsiooniministerium 

¶ TRAM ï Transpordiamet 

¶ MTM ï Majandus- ja taristuminister 

¶ NGS ï NorGeoSpec 

¶ PMM ï P»llumajandusminister 

¶ RMK ï Riigimetsa Majandamise Keskus 

¶ SDM ï Swedish design method 

¶ SSCB ï Soil steel composite bridge 

¶ a ï Torude omavaheline kaugus 

¶ a1, a2, a3, a4, a5, a6 ï Toru ¿mbritsevate pinnasekihtide m»»dud 

¶ h ï K»rgus toru k»ige laiemast kohast toru ¿lemise punktini (vertikaalsuunaline) 

¶ h1 ï Toru otsa vertikaalosa k»rgus 

¶ hc ï Pealiskihi paksus 

¶ H(KVP) ï K»rg- v»i tulvavee k»rgus  seotud t»enªosus protsendiga. 

¶ k ï Filtratsioonimoodul 

¶ k1, k2, k3, k4 ï Tingimustegurid vastavates klassides 

¶ l1, l2, l3, l4 ï Toru pikkusega seotud m»»dud 

¶ vHW ï K»rg- v»i tulvavee voolukiirus 

¶ űË ï Pinnase siseh»»rdenurk 

¶ ɔË ï Pinnase mahukaal 

¶ A ï Toru ristl»ikepindala 

¶ Cu ï L»imistegur 

¶ H ï Toru k»rgus 

¶ KI ï Kasutusiga 

¶ R ï Toru raadius (¿ldtªhis) 

¶ T1 ï Teraslehe arvutuslik eluiga 

¶ T2 ï Tsingikihi arvutuslik eluiga 

¶ T3 ï Lisakaitse arvutuslik eluiga 

¶ z ï Pinnakatte lisakaitse tegur 
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3 PROJEKTEERIMINE  

3.1 Projekteerimise tingimused 

3.1.1 Tellija koostab lªhte¿lesande, mis peab sisaldama piisavalt informatsiooni lahenduse 

vªljatººtamiseks ning mis peab olema ¿heselt arusaadav. 

3.1.2 Lªhte¿lesandes kªsitletakse vªhemalt jªrgmisi teemasid: 

¶ projekteerimise ¿ldeesmªrk (uusehitis, ¿mberehitus jne); 

¶ projektile esitatavad n»uded (sh projekteerimise staadium, vormistusn»uded jne); 

¶ olemasoleva olukorra kirjeldus (sh rajatise asukoht, varasemalt teostatud uuringud ja 

m»»tmised, olemasolev dokumentatsioon jne); 

¶ terastoru eelistuse ja valiku p»hjendus (sh majanduslik p»hjendus); 

¶ lahendamisele kuuluvate tººde loetelu (sh kasutus- ja hooldusjuhend, ehitusaegne 

liikluskorraldus jne); 

¶ tulevase rajatise t¿¿p (sild, ºkodukt, ihtºdukt (kalapªªs), tunnel) ja tªiendav funktsionaalsus 

(laevatatavuse n»uded, kalade lªbipªªs, liiklus ºkoduktil jne); 

¶ eelistatav konstruktiivne lahendus; 

¶ n»utav eluiga; 

¶ n»utavad liiklusuuringud v»i koormussagedused; 

¶ n»utavad koormused; 

¶ n»utavad lisauuringud; 

¶ teele esitatavad n»uded pªrast remont- v»i ehitustººde teostamist: 

o tee gabariit; 

o k»nniteede olemasolu; 

o piirded (nende olemasolul); 

o muud n»uded; 

¶ tªiendavad n»uded, kui need on asjakohased: 

o sisse- ja vªljavoolude kindlustamine; 

o paisutuse lubamine; 

o normaalveesªngi kitsenduse lubamine/mitte lubamine; 

o n»uded n»lvadele/koonustele; 

o erin»uded korrosioonikaitseks; 

o valgustus; 

o kalade lªbipªªsuks tingimuste loomine; 

o muud n»uded; 

¶ n»utavate koosk»lastuste loetelu; 

¶ kasutatavad normatiivdokumendid; 

Mªrkus: Lªhte¿lesande nªidis - Lisa C. 

3.2 Terastoru projekteerimise alused 

3.2.1 Koosk»las Tee projekteerimise normidele ja kªesoleva juhisega, tuleb tellija n»udmisel 

tªiendavalt rakendada ĂMaaparanduss¿steemi projekteerimisnormeñ tellija poolt viidatud 

ulatuses. 

3.2.2 Torusilla rajamisel veekogusse on Veeseaduse m»istes tegemist tahke aine uputamisega 
veekogusse. 

3.2.3 Terastoru koos pinnastªitega tuleb projekteerida nii et: 

¶ on kasutatav ettenªhtud eluea jooksul; 

¶ on n»utava tººkindluse astmega; 

¶ on tagatud lubatud veevoolu kiirused ja uputustase nii sisse- kui ka vªljavoolul; 



TORUSILLAD. RIIGITEE DEL TERASPROFIILIST TRUUPIDE JA SILDADE PROJEKTEERIMINE 

JA EHITAMINE  

KT_025_J33_r1 Kinnitamine: 14.05.2026 nr 1.1-7/26/86 Koostaja: T»nis Tagger 6/46 

 

¶ talub eluea jooksul projektseid koormusi ja nende m»jusid; 

¶ tagab s»idukite ja kasutajate ohutu ning sujuva liikluse; 

¶ tagab suurvee ja jªªmineku ohutu lªbilaskmise ja j»esªngi looklevust;  

¶ tªidab loodushoiu ja keskkonna n»udeid; 

¶ loob rajatise all tingimused ohutuks liikluseks (n»utud juhtudel); 

¶ tagab materjalide ja energiaressursside optimaalse kasutamise; 

¶ tagab kalade lªbipªªsu ¿les- ja allavoolu; 

¶ tagab ulukite liikumisv»imaluse (n»utud juhtudel); 

¶ arvestab tellija poolt esitatud tªiendavaid tingimusi. 

3.2.4 Liiklustunnelid projekteerida seest kuivadena, rajades vajalikud veeviimarid (ªravoolud).  

3.2.5 Tagajªrgede liigitamise kriteerium omab tªhtsust konstruktsiooni v»i 

konstruktsioonielemendi purunemistagajªrgede suhtes. S»ltuvalt konstruktsiooni kuju 

valikust ja otsustest projekteerimise kªigus, v»ivad konstruktsiooni ¿ksikosadel olla sama, 

k»rgem v»i madalam tagajªrje klass kui konstruktsioonil tervikuna. Tagajªrgede klassi 

mªªramine on aluseks tººkindlusklassi, projekteerimise jªrelevalve taseme ja ehitamise 

jªrelevalve taseme mªªramisel. Tººkindluse eristamise eesmªrgil kasutatavad tagajªrgede 

klassid CC (consecuence class) v»ib kehtestada, arvestades konstruktsiooni purunemise v»i 

halva funktsioneerimise tagajªrgi nagu on esitatud tabelis 1.  

3.2.6 Tellija mªªrab tagajªrgede klassi vastavalt EVS-EN 1990 ĂEhituskonstruktsioonide 

projekteerimise alused jªrgiñ: 

¶ ¿le 3 m laiuse korral konstruktsiooni tagajªrjeklass CC2; 

¶ alla 3 m laiuse korral CC1. 

Tabel 1.  Tagajªrje- ja tººkindlusklasside liigitus 

Tagajªrgede 

klass 

Tººkindlus 

klass 
Kirjeldus  

CC3 RC3 
Rasked tagajªrjed inimelukaotuse suhtes v»i majanduslikud, 

sotsiaalsed v»i keskkonna kahjud on vªga suured 

CC2 RC2 

Keskmised tagajªrjed inimelukaotuse suhtes v»i 

majanduslikud, sotsiaalsed v»i keskkonna kahjud on 

arvestatavad 

CC1 RC1 
Kerged tagajªrjed inimelukaotuse suhtes v»i majanduslikud, 

sotsiaalsed v»i keskkonna kahjud on h¿ljatavad 

3.2.7 Projekteerimise jªrelevalve taseme DSL (design supervision level) eristamine sisaldab 

erinevaid organisatsioonilisi kvaliteediohje meetmeid. Projekteerimise jªrelevalve tase v»ib 

olla seotud tººkindlusklassiga (mis on eelistatud) v»i valitud vastavalt konstruktsiooni 

tªhtsusele (tabel 2). Jªrelevalve taseme mªªrab Tellija hanketingimustes.  

Tabel 2.  Projekteerimise jªrelevalve tasemete liigitus 

Projekteerimise 

jªrelevalve tase 
Nªitajad 

Minimaalsed soovituslikud n»uded arvutuste, 

jooniste ja spetsifikatsioonide kontrolliks 

DSL3 

seoses RC3-ga 

Suurendatud 

jªrelevalve 

Kolmanda poole kontroll:  

kontrollib organisatsioon, mis ei olnud projekteerija 

DSL2 

seoses RC2-ga 

Tavaline 

jªrelevalve 

Kontrollivad eri isikud, kes ei ole projektiga seotud, 

kuid tººtavad samas organisatsioonis 

DSL1 

seoses RC1-ga 

Tavaline 

jªrelevalve 

Omakontroll:  

kontrollib projekteerija ise 
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3.2.8 Projektile esitatavad n»uded 

3.2.8.1 Ehitusprojekti lahendus peab olema teostatav ja arvestama ehitise sobivust, kasutatavust ja 

korrashoiu vajadust. Ehitusprojekti kohaselt peab olema v»imalik kontrollida ehitise ja 

ehitamise n»uetele vastavust ning ehitise kasutamist ja korrashoidu.  

3.2.8.2 Lisaks mªªruses kehtestatud ehitusprojekti n»uetele, v»ib lªhte¿lesandes n»uda lisaks 

tªiendavaid konstruktiivseid, ristl»ikelisi ja vaatelisi jms jooniseid, mis on projektiga seotud 

maa-ala kasutatavuse ja ohutuse hindamiseks ka rajatisest kaugemal mªªratud aladel. 

3.2.9 Ehitusuuringud 

3.2.9.1 Ehitusprojekti koostamiseks peab oluliste ehitustehniliste andmete vªljaselgitamiseks 
tegema tªiendavaid uuringuid vastavalt lªhte¿lesandele lisaks veel geodeetilisi-, geotehnilisi 

(pinnase keemilised agressiivsused jms) ja h¿droloogilisi ja h¿drotehnilisi uuringuid.  

3.2.9.2 Ehitusuuringute teostamisel tuleb aluseks v»tta vªhemalt: 

¶ Mªªrus ĂEhitusgeoloogilisele uuringule esitatavad n»udedñ 

¶ Mªªrus ĂTopo-geodeetilisele uuringule ja teostusm»»distamisele esitatavad n»udedñ 

¶ Kehtivad Transpordiameti juhendid ja kªskkirjad  

¶ Muude erialade asjakohased juhenddokumendid 

3.2.9.3 Ehitusprojekti ekspertiis  

3.2.9.4 Ehitusprojekti ekspertiisi kªigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust n»uetele 
v»i projekti osa vastavust n»uetele koosm»jus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga, 

sealhulgas vastavust »igusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks vªljaselgitatud andmetele, 

planeeringule, projekteerimistingimustele, sªªstlikule ja p»hjendatud lahendusele ning 

projekteerimise ja ehitamise heale tavale. 

3.3 Toruava valik  

3.3.1 Kasutatavad materjalid 

3.3.1.1 Ks»ik kasutatavad ehitusmaterjalid ja -tooted (sh kinnitusvahendid) peavad vastama Eestis 

kehtivatele EVS-EN harmoneeritud standarditele1. Kui vastav harmoneeritud standard 

puudub, siis tuleb lªhtestandard tellijaga koosk»lastada. Projekteerijal kontrollida standardi 

kehtivust antud ajahetkel. Eelk»ige tuleb lªhtuda jªrgmistest standarditest: 

¶ EVS-EN 1090 ï1 Osa 1 ĂKandeelementide vastavushindamineñ; 

¶ EVS-EN 1090-2 ĂTeras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2 Tehnilised 

n»uded teraskonstruktsioonidele. 

¶ EVS-EN 10025 ĂKonstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tootedñ; 

¶ EVS-EN 10088 ĂRoostevaba terasñ; 

¶ EVS-EN 10139 ĂK¿lmvaltsitud pinnakatteta pehmest terasest kitsad ribad 

k¿lmsurvevormimiseksñ. Tehnilised tarnetingimused; 

¶ EVS-EN 10143 ĂPidevas kuumuskelprotsessis pinnatud leht- ja lintterasñ - M»»tme- ja 

kujutolerantsid; 

¶ EVS-EN 10149 ĂKuumvaltsitud tasapinnalised tootedñ, mis on tehtud k»rge voolavuspiiriga 

terastest ning on ette nªhtud k¿lmsurvevormimiseks; 

¶ EVS-EN 10169 ĂPidevprotsessis orgaanilise pindega pinnatud (rullis pinnatud) terasest 

lehttootedñ. Tehnilised tarnetingimused; 

¶ EVS-EN 10210 ĂKuumalt l»ppvaltsitud konstruktsiooni-»»nesprofiilid mittelegeer- ja 

peenetera-konstruktsiooniterastestñ; 

                                                 

1 Lisainfo: https://www.evs.ee/StandardidjaEL/Harmoneeritudstandardid  
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¶ EVS-EN 10219 ĂK¿lmsurvevormitud keevitatud konstruktsiooni-»»nesprofiilid 

mittelegeer- ja peeneteraterastestñ; 

¶ EVS-EN 10248 ĂMittelegeerterasest kuumvaltsitud vaisulundseinadñ; 

¶ EVS-EN 10268 ĂK¿lmvormitavad k¿lmvaltsitud k»rge voolavuspiiriga terasest lehttootedñ. 

Tehnilised tarnetingimused; 

¶ EVS-EN 10346 ĂPidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastootedñ. Tehnilised tarne 

tingimused. 

¶ EVS-EN 14399 ĂEelpingestatud k»rgtugevad ehituslikud poltliitedñ. Osa 1: ¦ldn»uded; 

¶ EVS-EN 15048 ĂMitte-eelkoormatavad ehituslikud kinnitusmehhanismidñ. Osa 1: 

¦ldn»uded. 

¶ EVS 924:2015 ĂVesiehitised sisevetel. ĂP»hialusedñ. 

3.3.1.2 Kasutatavate teraste tªhistus peab vastama standardile EVS-EN 10027 ĂTeraste 

tªhistuss¿steemñ.  

3.3.1.3 Terastorul kasutatava terase puhul juhinduda jªrgmistest minimaalsetest n»uetest, kui 
lªhte¿lesandes ei ole n»utud teisiti: 

¶ terase voolavuspiir vªhemalt 235MPa; 

¶ terase lººgisitkus alates 5mm terastel 27J2. 

3.3.1.4 Kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema komplektsed terastoruga ning sobituma ja 

olema terastoru tarnija poolt heakskiidetud .Kinnitusvahendid vastavalt standardile EVS-EN 

10204 ja nende korrosioonikaitse vaevavalt standard EVS-EN ISO 1461.  

3.3.2 Toru ristl»ike kuju  

3.3.2.1 Tabelis 3 on toodud peamised gofreeritud terastorude t¿¿bid  koos tªhtsamate profiili kujule 
iseloomulike n»uetega. 

Tabel 3.  Torusilla t¿¿bid 

T¿¿p Tªhis Nimetus N»uded Viide 

joonisele 

 

 

 

 

 

 

Kinnine 

toru profiil  

A ¦martoru constR=  Joonis 2 

 

B 

 

Horisontaalne ellips 

4/ st ¢RR  
4/ sb ¢RR  

Joonis 3 

 

C 

 

Vertikaalne ellips 

8,0/ st ºRR  
8,0/ sb ºRR  

2,1/20,1 ¢< DH  

Joonis 4 

 

D 

 

Lameprofiilne (kahe -  

kolme eri raadiusega) 

5,5/ ct ¢RR  
10/ cb ¢RR  

Joonis 5 

 

E 

 

Tunnelprofiilne (nelja  

v»i enama raadiusega) 

5,5/ ct ¢RR  
10/ cb ¢RR  

0,2/ ts ¢RR  

Joonis 6 

 

Avatud 

toru profiil  

F Kaarprofiil tRR=  Joonis 7 

 

G 

 

V»lvprofiil  

4/ st ¢RR  
0,4/0,1 ¢¢ sc RR  

Joonis 8 

H Karpprofiil 12/ st ¢RR  Joonis 9 
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Joonis 2. ¦martoru (t¿¿p A)  Joonis 3. Horisontaalne ellips (t¿¿p B)  

 
 

Joonis 4. Vertikaalne ellips (t¿¿p C)  Joonis 5. Lameprofiilne (t¿¿p D)  

  
Joonis 6. Tunnelprofiilne (t¿¿p E)  Joonis 7. Kaarprofiil (t¿¿p F)  

 

 

Joonis 8. V»lvprofiil (t¿¿p G)  Joonis 9. Karpprofiil (t¿¿p H)  
 

3.3.2.2 Projekteerijal torusilla valikul lªhtuda jªrgnevast: 

¶ tavaprofiilid on A, D, E, F; 

¶ eriprofiilid on B, C, G, H; 

¶ tavaprofiilid sobivad nii vooluhulga lªbijuhtimiseks, vªikelooma tunneliteks, kalade vaba 
rªnde tagamiseks jne; 

¶ naturaalne p»hja alusmaterjal ning h¿drauliline veevoolude maht on k»ige paremini sªilitatud, 

kui kasutada avatud p»hjaga v»lvtorusid (t¿¿bid F, G ja H); 

¶ eriprofiilide sh. karpprofiilide korral (t¿¿p H) on enamus tootjaid seadnud olulised piirangud 

pealiskihi paksuse vªªrtusele ja n»utava kandev»ime saavutamiseks v»ib osutuda vajalikuks 

terasprofiili tugevdada ( joonis nr. 15 nªiteks raudbetoonplaat jne); 
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¶ sama k»rgusega/pindalaga, kuid erineva kujuga torude korral erineb vee lªbilaskev»ime  kuni 

paar korda (joonis 10). 

¶ laiad ja madalad eriprofiilid (t¿¿bid D ja H) sobivad eelk»ige suurtele j»gedele, kus vajalik 

(h¿draulilise dimensioneerimise tulemina) ava laius on ¿le 10 m ja kohtadesse, kus pealiskihi 

paksus on piiratud ning ei v»imalda tavaprofiilide kasutamist. 

 

  
Joonis 10. Nªide: eri kujuga, kuid sama k»rgusega torude lªbilaskev»ime, erinevate veetasemete 

korral 

 

3.3.3 Torusilla paiknemine ja pikkus 

3.3.3.1 Torusilla asukoha valikul, plaani ja pikiprofiili projekteerimisel ning avade mªªramisel peab 
projekteerija arvestama maantee paiknemise n»udeid, geoloogiliste, h¿dromeetriliste, 

h¿droloogiliste, h¿drauliliste ja j»esªngi kuju, kalde ja muude iseªrasustega. Vooluveekogu 

ei ole p¿siv, see v»ib ajas muutuda - rªnnata (Coriolise efekt); uuristuda s¿gavamale v»i 

ummistuda. Vooluveekogu sªng on ajas muutuv, sellega tuleb projekteerimisel arvestada 

ning nªha ette vastavad meetmed (kindlustus, voolusuunajad jms) rajatise juures olukorra 

p¿sivuse/stabiilsuse tagamiseks.  

Mªrkus: Voolusªngi p¿sivust ja veevoolu m»jutavad ¿lesvoolu jªªvate alade kasutuse 

muutmine ï puhastamine, metsa mahav»tmine, maaparandus jne. Asukoha valikul peab 

arvestama ka ¿mbritsevat maastikku, et ei tekiks paisutusi, uhtumisi, ummistusi ja settimist. 

Kuna torusild moodustab vooluveekogul fikseeritud asukohaga ja lªbilaskev»imega l»igu, 

siis on selle asukoha ning paiknemise mªªramine vªga oluline.  

3.3.3.2 Projekteerimisel toru asendi mªªramisel on lªhtekohaks tee geomeetriline paiknemine 

horisontaall»ikes. Asendi mªªramisel tuleb lªhtuda jªrgnevast: 

¶ asukoht teega valida nii, et see paikneks v»imalikult risti takistusega, kuid mitte vªljaspool 

70Á kuni 110Á l»ikumisnurka. Muus vahemikus l»ikumisnurk koosk»lastada tellijaga; 

¶ tellijaga koosk»lastatult v»ib eelmises punktis toodud n»uet eirata, kui looduslik voolusªng 

l»ikub teega teravama nurga all ja voolusªngi ¿mberkujundamine ei ole otstarbekas v»i 

v»imalik. Sellisel juhul tuleb rangelt kinni pidada toru tootja poolt esitatavatest tªiendavatest 

n»uetest ning koosk»lastada tegevus tellijaga; 

¶ veevoolu suund enne suubumist peab olema v»imalikult sirgjooneline toru teljega. 

Lªhte¿lesandes vastava  n»ude puudumisel peab sisse- ja vªljavoolu sirge osa pikkus olema 

vªhemalt kolmekordne terastoru suurim lªbim»»t; 

¶ sisse- ja vªljavoolul kontrollida arvutuslikult kalda uhtekindlust ja kindlustamise ulatust. 

Lªhte¿lesandes arvutus n»ude puudumisel on voolusªngi kindlustuspikkuseks sissevoolul 

kahekordne torulªbim»»t ja vªljavoolul vªhemalt viiekordne toru suurim lªbim»»t; 

¶ kui sirget sisse- ja vªljapªªsu looduslikult ei teki, siis muuta voolusªngi asukohta, toru 

suunda v»i m»lemat v»i tugevdada kaldakindlustusi vastavalt arvutustulemitele; 
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¶ vªltida vooluveekogu suuna muutust torusilla otste lªhedal, mis v»ib tekitada vooluvee 

reģiimi muutuseid (laminaarne voolamine lªheb ¿le turbulentseks voolamiseks) ja mis 

omakorda v»ib tekitada lisapaisutust ja lªbilaskev»ime muutusi; 

¶ veevoolu teekonna muutmisel tuleb tagada keskkonnaalaste n»uete jªrgimine;  

¶ soovitusi torusilla asendi mªªramisel on toodud joonisel 11-12. 

      
Joonis 11. Soovitusi torusilla asendi mªªramisel 

           
Joonis 12. Soovitusi torusilla asendi mªªramisel 

 

3.3.3.3 Toru asendi mªªramisel vertikaall»ikes projektis lªhtuda jªrgnevast: 

¶ terastoru vertikaall»ike lahendus ei tohi tekitada setteid, liiga suurt vee voolukiirust torus ega 

kalda uhtumist ¿levee kui ka alavee poolel; 

¶ avatud profiiliga (F; G; H) terastorudel peab kaare kinnitus vundamendil olema norm. 

veepinnast (aastate m»»detud keskmine k»rgus) k»rgemal vªhemalt 0,1m (foto 1); 

¶ terastorul tuleb kalle projekteerida loodusliku kaldega v»rdseks; 

¶ eelmises punktis toodud n»udest v»ib Tellijaga koosk»lastatult kalduda k»rvale kui 

looduslikud eripªrad (nt j»esªngi loomulik langus torusilla asukohas praktiliselt olematu 

vms.);  
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Foto 1. Kaare kinnitus normaal veepinnast k»rgemal  

 

3.3.3.4 Torusilla pikkuse mªªratakse jªrgnevalt (joonis 13): 

¶ nii toru p»hjapikkust (l1 + l2 + l3) kui ka laepikkust (l2) m»»detakse piki toru pikitelge; 

¶ toru valikul tuleb tªita jªrgmisi n»udeid: 

312 lll +² , 

3/1 hh ² , 

mm 450mm 150 4¢¢l ; 

¶ toru otsad paralleelselt teeteljega (rampidel olemasolul teeservaga); 

¶ tagada teeristl»ikel teeklassi gabariidid, koos ohutute teepeenardega (foto 2). 

 

        
Foto 2. Torusilla pikkusega tagatud kindlustatud n»lv ja ohutu peenar 
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Joonis 13. Torusilla otsa ªral»ike osa pikkuse mªªramine 

 

3.3.3.5 Kui lªhte¿lesandes ei ole ºeldud teisiti, siis nªha projektis ette terastoru kaare ¿lemise otsa 
tªiendav jªigastamine, kui: 

¶ terastoru konstruktsiooni laius ¿letab 5m-t; 

¶ laugjas n»lv (kaldega 1:2 ja laugem) alates 3m lªbim»»duga terastoru korral. 

3.3.3.6 K»rvuti asetsevate terastorude vahekauguse mªªramisel arvestada alljªrgnevate n»uetega: 

¶ samavªªrsete vooluhulkade lªbilaskmiseks on alati eelistatum ¿heavaline toru; 

¶ k»rvuti asetsevate torude vahekaugus peab olema piisavalt suur, et tagasitªidet oleks v»imalik 

n»uetekohaselt teostada; 

¶ suletud profiilide (t¿¿bid A, B, C, D, E ï joonised 2é6) minimaalsed vahekaugused: 

í
ì
ë

>²

¢²

m 10 kui ,10/

m 10 kui m, 0,1

DDa

Da

, 

kus a ï torude minimaalne vahekaugus ja D ï toru laius (joonis 14); 

¶ avatud profiilide (t¿¿bid F, G, H ï joonised 7é9) minimaalsed vahekaugused; 

í
ì
ë

>²

¢²

m 6 kui ,10/

m 6 kui m, 6,0

DDa

Da

, 

kus a ï torude minimaalne vahekaugus ja D ï toru laius (joonis 14); 

¶ Tellijaga koosk»lastatult v»ib eeltoodud n»uetest k»rvale kalduda, kuid siis tuleb 

konstruktsiooni kandev»imet vªhendada v»i konstruktsiooni tugevdada juhendi ĂDesign of 

soil steel composite bridgesñ toodud juhiste kohaselt. 

 

 
Joonis 14. Tªhised suletud ja avatud profiilide minimaalse vahekauguse mªªramiseks 

k»rvuti asetsevate torude korral 
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3.3.4 Torusilla ristl»ike ja lªbilaskev»ime mªªramine h¿drauliliste arvutustega 

Vooluveekoguga ristuva rajatise ava suurus, avade arv ja kindlustamise viis tuleb mªªrata 

pªdevust omava isiku poolt tehtavate h¿drauliliste arvutustega, arvestades seejuures:  

¶ rajatise m»ju ¿mbritsetavale keskkonnale;  

¶ ¿ldist ja lokaalset kaldaalade uhtumisohtu;  

¶ veekogu p»hja stabiilsust uhtumisele; 

¶ paisutust; 

¶ voolukiirust erinevate vooluhulkade korral; 

¶ j»esªngi v»imalikku rªnnet. 

3.3.4.1 Arvutuste aluseks v»tta arvutusliku k»rgvee esinemise t»enªosuse minimaalsed vªªrtused, 

mis on kirjeldatud Tee projekteerimise normide mªªruses. Tellijal on »igus lªhte¿lesandes 

esitada k»rgendatud v»i kaalutletud juhtudel ka madalamaid v»i k»rgemaid tingimusi. 

3.3.4.2 H¿drauliliste arvutuste teostamisel on p»him»tteline lahenduskªik jªrgmine: 

¶ h¿droloogiliste karakteristikute mªªramine; 

¶ uputatuse kontroll sisse- ja vªljavoolul; 

¶ vooluvee reģiimi t¿¿bi ja kuju mªªramine torus; 

¶ voolukiiruse mªªramine torule eelneval piiramata j»el»igul, vahetult toru ees, torus ja 

vªljumisel torust ja torule jªrgneval piiramata j»el»igul; 

¶ torusilla ristl»ike dimensioonimine arvutatud vooluhulga jªrgi vastavalt t»enªosuse %-le 

arvestades mitte ainult vooluhulka vaid ka voolureģiimi muutuseid; 

Lisaks leida ka paisutuse:  

¶ m»juala ulatus; 

¶ akumulatsiooni v»imalik suurus. 

3.3.4.3 Vooluveekogu geodeetilisel m»»distamisel lªhtuda jªrgmisest: 

¶ m»»ta rajatisest kummalegi poole vªhemalt 100m (k.a lisaharud ja takistused k.a j»ep»hjas 

p¿sivalt paigal olevad takistused); 

¶ voolusªngi ristl»iked iga 25m tagant (ristl»ikes kajastada kalda k»rgused ja n»lvus, 

j»es¿gavus ja j»ep»hja k»rgus ning veetaseme k»rgus). 

3.3.4.4 H¿droloogilised karakteristikud mªªratakse: 

¶ h¿dromeetriliste vaatlusandmete alusel; 

¶ ebapiisavate h¿dromeetriliste vaatlusandmete korral vaatlusrea pikendamise teel analoog-

veejuhtme pika vaatlusrea andmete jªrgi; 

¶ vaatlusandmete puudumise korral seni kasutatud empiiriliste valemite ja asjakohaste 

kartogrammide abil ning tulemuste v»rdlemise teel analoog-veejuhtme vaatlusandmete jªrgi 

arvutatud karakteristikutega; 

¶ v»i k¿sitakse eeltoodud karakteristikud h¿droloogistele uuringutele spetsialiseerunud 
asutustest/ettev»tetest.  

3.3.4.5 Torusilla ristl»ike arvutuslik k»rgveetase ei tohi ¿letada 75% toru ristl»ike k»rgusest. Ainult 

tellijaga koosk»lastatult p»hjendatud ettepaneku korral lubada konstruktsiooni tººtamist 

r»hu all.  

3.3.4.6 Torusilla ristl»ike laius ei tohi kitsendada normaalveesªngi. Keskmise veetaseme juures 
peab vesi voolama torusilla all sama kiirusega kui see voolab enne ja pªrast silda.  

3.3.4.7 Toru ristl»ike dimensioonimisel kasutada erinevaid piisava usaldusvªªrsuse ja tªpsusega 
meetodeid (sealhulgas anal¿¿tilised arvutusmeetodid, nomogrammid, tarkvarad).  

3.3.4.8 H¿drauliline arvutus peab koosnema jªrgmistest arvutustest:  

¶ vooluveesªngi pikikalde mªªramine m»»distatud alal; 

¶ vooluveekogu valgala mªªramine; 
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¶ veevooluhulga mªªramine (m»»tepunkti korral m»»tepunktist, m»»tepunkti puudumisel 
analoog j»e p»hjal); 

¶ maksimaalse vooluhulga mªªramine (arvestades t»enªosust); 

¶ normaal- ja k»rgveetaseme mªªramine; 

¶ optimaalse toru ristl»ike mªªramine; 

¶ toru lªbilaskvusest tulenev v»imaliku paisutuse k»rguse ï ja paisutus-ala suuruse 

mªªramine. 

3.3.4.9 Vooluveekogude kohta on v»imalik leida infot (nt valgala pindala, h¿droloogilised 

vaatlusandmed jne) ka jªrgmistest allikatest, mis ei ole l»plik loetelu: 

¶ Keskkonnaregister; 

¶ Eesti Looduse Infos¿steemi (EELIS) infoleht; 

¶ Riigi Ilmateenistus. 

3.3.5 Torusilla ristl»ike mªªramine liiklusn»uetest lªhtuvalt 

3.3.5.1 Torusilla projekteerimisel tuleb kaaluda lªhtuvalt otstarbest: liiklusvahendite, loomade 
lªbilaske v»ime (ºkoduktid ja karjatunnelid) v»i kergliiklejate hulkade ja seal esinevate 

liiklejate m»»tmetega. N»uded vaba liiklusruumi jaoks on toodud mªªruses ĂTee 

projekteerimise normidñ. 

3.3.5.2 Laevade lªbilaskmiseks ettenªhtud avades tuleb tagada k»ik ohutu laevatatavuse n»uded 
(gabariidid, s¿gavus, signalisatsiooni olemasolu ja nªhtavus).  

3.3.5.3 Ulukite liikumisv»imaluste tagamisel (nii toru sees kui ka peal) tuleb muuhulgas arvestada 

jªrgmist: 

¶ ºkodukti minimaalsed vajalikud p»hiparameetrid peavad olema toodud projekteerimise 
lªhte¿lesandes; 

¶ kaaluda tuleb vªhemalt 1,5 m laiuste kuivade (norm. veepinna tasemest k»rgemal) 

kallasradade kavandamist, ulukite liikumisv»imaluste tagamiseks piki looduslikke 

vooluveekogusid. 

3.3.6 Torusilla ristl»ike mªªramine keskkonnan»uetest lªhtuvalt 

3.3.6.1 Lªhte¿lesandes v»ib tªiendavalt piirata torus tekkivat maksimaalset voolukiirust (praktikas 
on see jªªnud valdavalt vahemikku 2é4 m/s) ja mªªratleda lubatud vee reģiim (turbulentne 

v»i laminaarne voolamine). Vajadusel ette nªha tªiendavate meetmete rakendamise vajadus 

voolu rahustamiseks. Voolu rahustamise meetmed ei tohi p»hjustada turbulentset 

voolureģiimi toru sees, mis omakorda p»hjustab konstruktsioonide kiiremat kulumist v»i 

suuremat uhtumist.  

3.3.6.2 Torusilla rajamisel veekogusse on Veeseaduse m»istes tegemist tahke aine paigutamisega 

veekogusse. Vastavalt tahke aine kogusega, tuleb Veeseaduse kohaselt taotleda kas veeluba 

v»i teostada veeloa registreeringu menetlus. 

3.3.6.3 Projektis lªhtuda jªrgnevatest Keskkonnaalastest n»uetest:  

¶ L»he, j»eforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul v»i selle 

l»igul on keelatud veekogu loodusliku sªngi ja veereģiimi muutmine kaladele mittelªbivaks. 

L»he, j»eforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu on mªªratud 

Looduskaitseseaduses.  

¶ K»ikide veekogude puhul lªhtuda sellest, et veekogu kuhu terastoru paigaldatakse, peab 

pªrast ehitustºid jªªma v»imalikult looduslikuks st veekogus tuleb tagada v»imalikult 

eelneva ja jªrgneva j»el»igu kitsendamata sªngi voolureģiim. 

¶ Torusild ei tohi tekitada paisutust ega vee-elustikule rªndet»ket. Elustikule on parim 

looduslik p»hi. Kui seda ei ole v»imalik tagada, lisada terastoru p»hja elustikule sobiliku 

substraati. 
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3.3.6.4 Keskkonnaalaste n»uete tªitmiseks peaks terastoru p»hja k»rgus olema j»e p»hjast v»i 

setetest 30-50cm s¿gavamal.  

Mªrkus: kujunenud olukorraga tuleb arvestada h¿drauliliste arvutuste tegemise juures. 

Sealhulgas tuleb arvestada ahenenud ristl»ikes tekkinud voolukiiruse ja voolureģiimi 

muutusega, mida tuleb kontrollida arvutuslikult.  

3.3.7 Arvutus kande- ja kasutuspiirseisundis 

3.3.7.1 Torusilla arvutused peavad vastama standardi EVS-EN 1990ï1997 n»uetele. 

Eurokoodekseid tuleb kasutada koos Eesti rahvuslike lisadega. 

3.3.7.2 Liikluskoormuste mªªramisel tuleb juhinduda TRAM juhistest ja n»uetest. ¥koduktide 

v»imalikud liikluskoormused (nt hoolduss»idukid) peavad ªra olema toodud  

projekteerimise lªhte¿lesandes. Kui liikluskoormust ei ole lªhte¿lesandes vªlja toodud siis  

lªhtuda ĂLiikluskoormuste tªpsustamise juhisesñ toodust.   

3.3.7.3 Terastoru arvutustel lªhtutakse kande- ja kasutuspiirseisundi kontrolli teostamisel 

L. Pettersoni ja H. Sundquisti poolt 2014. aastal avaldatud kªsiraamatust ĂDesign of soil 

steel composite bridgesñ, mis on koostatud eurokoodeksite p»hjal2. Rahvusvaheliselt 

tuntakse seda meetodit kui Swedish design method (SDM).  

Mªrkus: Tellijaga koosk»lastatult v»ib konstruktsioonis tekkivate pingete, sisej»udude ja 

deformatsioonide mªªramiseks kasutada ka teisi eurokoodeksitega mitte vastuolus olevaid 

arvutusmeetodeid, sealhulgas ka l»plike elementide meetodil baseeruvaid arvutitarkvarasid.  

 

Tabel 4.  Terastoru piirlªbipainded 

Toru p»hja pikkus [m] Lubatud lªbipaine [mm] 1) 2) 

10 60/H 

15 140/H 

20 250/H 

30 560/H 

60 1250/H 

Mªrkused: 
1) H ï toru koguk»rgus [m]. 
2) Vahepealsed vªªrtused interpoleeritakse lineaarselt. 

 

                                                 

2 Viidatud allikas on kªsiraamatu 5. versioon. Varasemad versioonid ei ole kasutatavad, kuna p»hinesid suures osas 

Rootsi rahvuslikel standarditel. 
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3.3.7.4 N»uded kasutuspiirseisundile mªªrab tee omanik. Toru piirlªbipainded on tabelis 4. 

3.3.7.5 Tellija mªªratud juhtudel on v»imalik terastoru kandev»imet ja jªikust suurendada. Nªiteid 

kasutatavatest lahendustest on toodud joonisel 15. 

 

 

 
Joonis 15. Terastoru v»imalikud tugevdamised 
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3.3.8 Pinnas ja vundeerimine 

3.3.8.1 Terastoru peab olema paigaldatud kindlale, ¿htlaselt kandvale pinnasele. Kohtades, kus 
aluskiht on n»rgast materjalist, tuleb see asendada tugevama materjaliga, et vªltida toru 

vajumist. Vajadusel on aluspinnasele ehitamiseks v»imalik kasutada ka geos¿nteete3, 

raudbetoonist plaati v»i vaiasid. 

3.3.8.2 Vee liikumine terastoru ¿mber (all, peal ja k¿lgedel) peab olema takistatud ning selleks 
vajalikud abin»ud rakendatud. Selleks kasutada nªiteks geos¿nteete, bentoniitmatte vms, 

millest moodustatakse ¿mber torusilla veepinna ulatuses nn veet»ke v»i nn savilukk.  

3.3.8.3 Olukordades, kus veetase t»useb k»rgemaks toru ¿lemisest k»rgusest, peavad vajadusel 
olema rakendatud meetmed toru ankurdamiseks. 

3.3.8.4 Toru ¿mbritseva pinnase geomeetriliste m»»tmete tªhised on esitatud joonisel 16 ning 
arvvªªrtused tabelis 5. 

3.3.8.5 Tootjad kasutavad terastoru tugevusarvutustes t¿¿pseid pinnaseparameetreid, millede 
vªªrtused v»ivad olla jªrgmised: (fraktsioon: fr. 0é32; efektiiv siseh»»rdenurk; mahukaal; 

l»imistegur). Arvutusliku ja objektil tegeliku tagasitªite materjali pinnaseparameetrite 

erinevuse korral, tuleb teha tootjal v»i tootja volitatud esindajal terastoru kontrollarvutused 

lªhtuvalt kasutatavast pinnasest. 

 
Joonis 16. Pinnase jaotus torusilla tªitel 

 

Mªrkus:  Projekteerimisel tuleb arvestada, et torusilda ¿mbritseva pinnase fraktsiooni suurus 

m»jutab arvestataval mªªral konstruktsiooni kui terviku kandev»imet. Samuti tuleb suurima lubatava 

fraktsiooni mªªramisel arvestada toruprofiili tootja v»imalikke erin»udeid.  

 

3.3.8.6 Pealiskihi paksuse kohta kehtivad jªrgmised n»uded: 

¶ pealiskihi paksus hc (minimaalne vertikaalne m»»de toru pealispinnalt kuni katte 

pealispinnani) mªªrata lªhtuvalt normdokumentidest, tootjapoolsetest juhendmaterjalidest, 

arvutustest kuid mitte vªhem kui 0,6 m (soovituslikult vªhemalt 1,0 m);  

                                                 

3 Geos¿nteetide kirjeldamisel kasutatakse NorGeoSpec (NGS) s¿steemi, mis kªsitleb geos¿nteetide ja geos¿nteedi 

laadsete toodete sertifitseerimist ja mªªratlemist (www.norgeospec.org).  

http://www.norgeospec.org/
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¶ minimaalse kihipaksuse n»ue peab olema tagatud kogu torusilla pikkuse ulatuses, vªlja 
arvatud n»lvad; 

¶ karpprofiili (terastorusilla t¿¿p H) korral peab pealiskihi paksus soovitatavalt tªitma n»udeid 
m 5,1m 5,0 c¢¢h 4; 

¶ arvutustes kasutatakse hc ulatuses kihtide ,  ja  tiheduse kaalutud keskmist vªªrtust; 

¶ arvutustes tuleb arvesse v»tta ka kihi hc paksuse v»imalikku vªhenemist ehitusprotsessi 

kªigus, kuna tihendamisel tekkiv k¿lgsurve deformeerib toru lage vertikaalsuunas (kihi 

paksust hc tuleb arvutustes vªhendada orienteeruvalt vªªrtuse D³015,0  v»rra5). 

3.3.8.7 Tªiendavad juhised muldkehade projekteerimisel ja tihendamisel tuleb v»tta TRAM  

kehtivatest n»uetest ja juhenditest. 

Tabel 5.  Terastoru tªitel pinnasele esitatavad n»uded 

Pinnase 

tªhis 
N»ue Mªrkused 

 

Da 2,01 >  
m 3,02>a  

K¿lmakerkeliste aluste korral suurendada vajalikuks m»»te a1 ja a2 

v»rreldes minimaalsete n»uetega. Aluse piirkond on joonisel 16 

nªidatud ulatuses ¿mbritsetud  eraldatava geotekstiil (NGS4).  N»rga 

aluspinnase puhul tªiendavalt kihi alla lisada geov»rk  

 í
ì
ë

=
m 0,3

2
min3

D
a

 
m 1,04>a  

Pinnase omadused vastavalt terastoru tugevusarvutustes 

arvutuslikule pinnaseparameetrile. Pinnase  tihendamisel ¿mbritseda 

terastoru geotekstiiliga (NGS2) 

 
 

 Pinnase omadused vastavalt katendi aluskihtide n»uetele 

 
 Katendikonstruktsioon. Kandev»ime arvutustes kasutatakse hc 

ulatuses kihtide ,  ja  tiheduse keskmist vªªrtust 

 
 

 

 Peales»itudel ol. oleva muldepinnas. Pinnasele  ja kaldele 1:n 

esitatavad n»uded ei s»ltu toru m»»tmetest 

 m 15,0...05,06>a  Liivast sªngituskiht 5-15 cm 

 

3.3.9 Kasutusea tagamine 

3.3.9.1 Terastoru koos ¿mbritseva konstruktsiooniga tuleb projekteerida nii, et selle seisundi 
halvenemine projekteeritud kasutusea (tabel 6) jooksul ei kahjustaks konstruktsiooni 

kasutust rohkem kui eeldatud, arvestades keskkonda ja ettenªhtud hooldustaset. 

Terastorusilla tavapªraseks kasutuseaks loetakse 50é100 aastat. N»utav kasutusiga peab 

olema fikseeritud projekteerimise lªhte¿lesandes ja kasutusea kategooria mªªrab tellija. Kui 

lªhte¿lesandes ei ole mªªratud teisiti, siis kasutusiga on 50 aastat. 

3.3.9.2 Kasutusiga koosneb kolmest komponendist: terase paksus, Zn kihi paksus ja lisakaitse 

paksus (vajadusel). Komponentide paksuseid v»ib omavahel muuta, kuid kokkuv»ttes tuleb 

tagada etteantud eluiga ja kandev»ime. 

 

                                                 

4 Tªiendavalt tuleb kinni pidada toru tootja poolt esitatavatest tªiendavatest n»uetest, kui need esinevad. 
5 Tªpsemad juhised on toodud juhendi ĂDesign of soil steel composite bridgesñ lisas 3. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:761594/FULLTEXT01.pdf
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Tabel 6.  Terastoru kasutusea liigitus 

Kasutusea 

Kategooria 

Kasutusea kestvus 

(aastad) 

1 10 

2 10-25 

3 15-30 

4 50 

5 100 

 

3.3.9.3 Projektlahenduses tuleb tagada: 

¶ piisava paksusega terase kasutamine, mis arvutatakse vastavalt koormusmudelile; 

¶ sobilikud ja piisavad pinnakatted (tsinkimine vastavalt EN ISO 1461 v»i EN 10346 ja 

vªrvimine EVS-EN 12944 v»i EN 10169 jne); 

¶ kandevkonstruktsiooni tªiteks kasutatav sobilik pinnas; 

¶ konstruktiivsed meetodid (katmine geos¿nteediga, pritsbetoon6, katoodkaitse jne). 

Tabel 6.1. Terastorude tsingi kihi minimaalsed 

paksused vastavalt seinapaksusele EN ISO 1461 

       

seinapaksus Zn (Õm) 

Zn 

grammides/m2 

      

teras > 6 mm 85 610 

teras > 3 mm 

kuni Ò 6 mm 70 505 

teras > 1,5 mm 

kuni Ò 3 mm 55 395 

teras < 1,5mm 45 325 

 

3.3.9.4 Konstruktsiooni kasutusea (KI) mªªramise aluseks on tingimusklassi mªªramine7: 

¶ tingimusklasse on kokku neli ning need v»tavad arvesse konstruktsiooni 

keskkonnatingimusi (sh pinnase ja vee omadused), kasutusotstarvet ja talihoolde iseªrasusi; 

¶ tingimusklassid tuleb mªªrata joonise 18 ja tabeli 7 alusel; 

¶ konstruktsiooni erinevad piirkonnad (seest, vªljast, kaitse ulatus) liigitatakse erinevatesse 
tingimusklassidesse vastavalt toimekeskkonnale; 

                                                 

6 ¦ldiselt pritsbetoon veetorude  p»hjapiirkonna kaitseks, tugevast voolust kulumise eest. ¦ldiselt kasutatav kasutusea 

pikendamiseks m»eldud parandustººna 
7 Siintoodud metoodika baseerub Soome 2014. a juhendil Ă¢ŜǊŅǎǇǳǘƪƛǎƛƭƭŀǘΣ ǎǳǳƴƴƛǘǘŜƭǳƻƘƧŜΣ нрΦнΦнлмпñ mida on 

vªikeses ulatuses tªiendatud (kuid mitte vastuollu mindud) ï lisatud on vee ja pinnase omadusi (nt kloriid- ja 

sulfiitioonide sisaldus jne). 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2014-10_terasputkisillat_suunnitteluohje_web.pdf
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¶ tingimusklassi ei mªªrata ja ehitis projekteeritakse erijuhtumina, kui ¿ks v»i mitu tabelis 7 

toodud tingimusklasside n»uetest ei ole tªidetud. 

3.3.9.5 Erin»uded tªiendavate pinnakattet¿¿pidega katmisel (lisaks tsinkimisele): 

¶ terastoru vªlispinna tingimusklass on sama, mis terastoru sisemine tingimusklass joonisel 17 

toodud ulatuses;  

¶ mitte soolataval tunnelil tuleb sisek¿lg katta vªhemalt k»rguseni 2 m ¿le liikumistasapinna;  

¶ sildade sisek¿lg, mitte soolataval teel, katta vastavalt tingimusklassile ja İ ulatuses torusilla 

k»rgusest arvestades plaatide jaotusega. 

 

 
Joonis 17. Tingimusklass m»»detuna mulde vªlisservast terastoru vªlispinnal 
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Joonis 18. Tingimusklassi t¿¿pjuhud  

 

 

3.3.9.6 Tingimustegur ki (i = 1é4) mªªratakse s»ltuvalt tingimusklassist ning see on vajalik 
korrosiooni- ja kulumiskiiruse mªªramiseks. Tingimustegur nªitab terastoru ja selle 

kaitsekihtide kulumiskiirust v»rrelduna tingimusklassiga 1: 

¶ tingimusklass 1 Ÿ k1 = 1,0; 

¶ tingimusklass 2 Ÿ k2 = 1,5; 

¶ tingimusklass 3 Ÿ k3 = 2,5; 

¶ tingimusklass 4 Ÿ k4 = 4,0 
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Tabel 7.  Tingimusklassile esitatavad n»uded 

Parameeter 
Tingimusklass 

Erijuhtum  
1 2 3 4 

V
E

S
I 

pH-tase - - 

Ó 4 

ja 

< 10 

Ó 3 ja < 4 

v»i 

Ó 10 ja < 11 

< 3 

v»i 

Ó 11 

Kloriidioonide 
-Cl  

sisaldus [%] 
- - < 0,010 

Ó 0,010 

ja 

< 0,025 

Ó 0,025 

Veeslahustuvate 

sulfaatioonide 
-2

4SO
 sisaldus [g/l] 

- - < 0,30 

Ó 0,30 

ja 

< 0,60 

Ó 0,60 

Arvutuslik 

voolukiirus vHW 

[m/s] 1) 

- - 

< 1,5 

ja 
4/)ln(2,1 HWh+<  

Ó 1,5 ja < 4,5  

ning 
)ln(1,3 HWh+<  

Ó 4,5 

Voolu iseloom - - 
Pisut kulutav 

vool, liivap»hi 

M»»dukalt 

kulutav vool, 

liiva- v»i 

kruusap»hi 

Vªga 

kulutav 

vool 

P
IN

N
A

S
 

pH-tase 

Ó 4 

ja 

< 10 

Ó 3 ja < 4 

v»i 

Ó 10 ja < 

11 

- - 

< 3 

v»i 

Ó 11 

Kloriidioonide 
-Cl  

sisaldus [%] 

< 

0,010 

Ó 0,010 

ja 

< 0,050 

- - Ó 0,050 

Veeslahustuvate 

sulfaatioonide 
-2

4SO
 sisaldus [g/l] 

< 0,30 

Ó 0,30 

ja 

< 1,20 

- - Ó 1,20 

Elektritakistus 

[ɋm] 
> 50 

Ó 1 

ja 

< 50 

- - Ò 1 

Mªrkused: 

1) Vee arvutusliku voolukiirusena vHW kasutatakse keskmiselt pikema ajaperioodi jooksul l 

esinevat keskmist voolukiirust k»rg- v»i tulvavee ajal ning hHW on vastav veepinna k»rgus 

[m]. 

Mªrkus: kui enamus nªitajad on ¿hes tingimusklassis, kuid ¿ks nªitaja suuremas  

tingimusklassis, siis kasutada suurema tingimusklassi n»udeid. 
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3.3.9.7 Kasutusiga arvutatakse lªhtuvalt mªªratud tingimusklassi(de)st ning tingimusteguri(te)st 
jªrgmiste kasutusea arvutusvalemitega: 

¶ tsingitud terastorud ilma lisakaitseta (aastates): 

 

KI= T1+ T2  

 

¶ tsingitud terastorud koos lisakaitsega8 (aastates): 

 

KI =  T1+ z *( T2 + T3)  

kus: KI ï kasutusiga, 

T1 ï teraslehe eluiga, 

T2 ï tsingikihi eluiga,  

T3 ï lisakaitse eluiga; 

z - tegur - ( Ătººkojas v»i tehasesñ vªrvimisel 1,5; objektil vªrvimisel 1,0); 

 

ĂTººkojas v»i tehasesñ vªrvimine (mitte ehitusplatsil) ï on ruumis teostatav vªrvimistºº, kus 

sisekliima on (temperatuur, »huniiskus) p¿siv ja pidevalt kontrollitav (vastavalt juhise punktide 3.6 

ja 3.7) ja vajadusel muudetav vªrvin»uetele vastavaks. Tººkojas/tehases vªrvimise juures ei esine 

ootamatuid »huniiskuse, kastepunkti  ja temperatuuri muutust ning ei esine vihma, tuult, »huvoole, 

pªikese UV kiirguse, tolmu jms. m»ju. 

 

Nªide valemi kasutamisel: kui teraslehe paksus on 5 mm (5000Õm), tsingikihi deklareeritud paksus 

90Õm ja korrosioonikaitsel vªrvikihi paksus 150Õm ning keskkonnaklassiks 3 siis arvutatakse eraldi 

sisepinnalt ja vªlispinnalt jªrgmiselt: 

 

Objektil v»i ehitusplatsil vªrvitud (erijuhul) K1 = 0,1*5000/75Õm  +1,0*(90Õm /5Õm+ 

150Õm/10Õm)= 6,6 + 1,0 *(18+15)= 39,6 aastat. 

 

Tººkojas v»i tehases vªrvitud K1 = 0,1*5000/75Õm+1,5*(90Õm /5Õm+ 150Õm/10Õm)= 6,6 + 1,5 

*(18+15)= 56,1 aastat. 

 

¶ iga ¿ksiku kihi eluiga Ti arvutatakse kihipaksuse (teraslehe korral korrosioonivaru) ja 

korrosioonikiiruse jagatisena; 

¶ erinevate materjalide korrosiooni- ja kulumiskiirused on toodud tabelis 8; 

¶ 0,1- teraslehe kasutusea arvutus tegur, mis arvestab korrosiooniks kuni 20% terastoru 

terasseina paksusest kus on nªiteks jagatud eraldi sise- ja vªlispinna vahel v»rdselt. Mªrkus: 

Kui terastoru tingimusklassid erinevad oluliselt vªlis- ja sisepinnal, siis p»hjendatult v»ib 

kestvusea arvutuses tegurit muuta sise ja vªlispinnal 0-0,2 vahel ehk 0-20% vahel. Terase 

kogu korrosioon nii sise- ja vªlispinnal kokku ei tohi arvutuses ¿letada 20%.; 

¶ Siin toodud arvutusmetoodika ei ole tªpne, mist»ttu arvutatud kasutusiga v»ib tulla 

projekteeritud kasutuseast oluliselt k»rgem. K¿ll aga ei ole lubatud projekteeritud 

kasutuseast madalamat arvutuslikku kasutusiga. 

 

                                                 

8 Tsingi ja lisakaitsega moodustatud kombineeritud pinde eluiga on pikem, kui ¿ksikute kihtide kokkuliidetud eluead. 
Arvutustes v»etakse seda arvesse teguriga 1,5 [15]. 
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Tabel 8.  Kasutusea arvutamisel kasutatavad korrosiooni- ja kulumiskiirused erinevates 

tingimusklassides 

Materjal  

Materjali aastane korrosiooni- ja kulumiskiirus 

[ɛm/a] 

Tingimus 

klass 1 

Tingimus 

klass 2 

Tingimus 

klass 3 

Tingimus 

klass 4 

Terasleht 30 45 75 120 

Tsinkpinne 2 3 5 8 

Epoks¿¿dt»rvavªrv  (EPC)    4 6 10 15 

Vaiguga modifitseeritud 

epoks¿¿dvªrv  (EP)          
3 5 8 12 

Muu pol¿meerpinne   2,5 3,5 6,0 9,5 

 

3.3.9.8 Terastoru p»hiline kaitsmine toimub tsinkimise teel. K»ik ¿lejªªnud pinnakaitsekihid on 

lisakaitsemeetodid9, mille vajadus selgitatakse vªlja kasutusea arvutuste teel.  

3.3.9.9 Terastoru tuleb kaitsta geos¿nteetidega (joonis 16). vigastuste vªltimiseks geotekstiiliga kas 

NGS2 v»i NGS3 profiiliga (s»ltuvalt ¿mbritseva pinnase terasuurusest); 

3.3.9.10 Terastoru kohale paigaldatavate geot»kete10 valikul lªhtuda jªrgnevatest n»uetest: 

¶ Geot»ke on vªhemalt 1,5 mm paksune (HDPE v»i EPDM);  

¶ bentoniitmatt on vªhemalt kaaluga 4000 g/m2. 

3.4 Tªiendav korrosioonikaitse 

3.4.1 Erinevate korrosioonikaitses¿steemide detailsed n»uded erinevate pinnakatete korral on 
kirjeldatud tabelis 9 toodud viitestandardites11, mida tuleb rakendada s»ltuvalt olukorrast. 

Tabel 9.  Korrosioonikaitses¿steemide n»uded 

Pinnakatte t¿¿p Viitestandardid korrosioonikaitse tagamiseks 

Vªrvitavad pinnad 

EVS-EN ISO 12944 -5 Vªrvid ja lakid. 

Teraskonstruktsioonide korrosioonit»rje 

vªrvkattes¿steemidega. Vªrvit¿¿bid: 

¶ Epoks¿t»rvvªrv                 EPC 

¶ Epoks¿¿dvªrvid                EP 

Kuumpihustusmeetodiga 

metallpinnatavad pinnad 

EVS-EN ISO 12670 Thermal spraying - Components with 

thermally sprayed coatings - Technical supply conditions. 

Metall - sukelkattega 

kaetavad pinnad 

EVS-EN ISO 14713 Guidelines and recommendations for the 

protection against corrosion of iron and steel in structures - 

Zinc coatings. 

Pol¿meerkilega kaetud 

pinnad 

EVS-EN 10169 Pidevprotsessis orgaanilise pindega pinnatud 

(rullis pinnatud) terasest lehttooted. Tehnilised 

tarnetingimused. 

                                                 

9 Eelistada tuleks tehases paigaldatud lisakaitsekihte. Kui tºid teostatakse ehitusobjektil, siis tuleb rangelt kinni pidada 

tootjapoolsetest n»uetest (aluspinna ettevalmistus jne). 
10 Muldkeha nendes piirkondades, kus piirded rammitakse maasse lªbi geomembraani, asendada v»i tªiendada 

bentoniitmatiga, mille minimaalne kaal on 4000 g/m2. 
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Mªrkused: 

Tabelis toodud meetodite ja standardite nimekiri ei ole l»plik. Tellijaga koosk»lastatult v»ib 

kasutada ka teisi (innovaatilisi) pinnakattet¿¿pe, kui neil on olemas usaldusvªªrsed andmed 

ning on tagatud vastupidavus keskkonna- ja muudele m»judele  

EPC- tegemist musta vªrvitooniga, mis keemiliselt vastupidavam ja odavam vªrv. EP- ei sobi 

otsesesse  kokkupuutesse UV kiirgusega kohtades, aga talub maa ja vee uputuskoormust.  

 

 

3.4.2 Korrosioonikaitsealastes n»uetes tuleb lªhte¿lesandes mªªratleda: 

¶ kas soovitatakse vªrvimist, tsinkimist v»i nende kombinatsioone; 

¶ uputuskoormused (tabelid 10) ï EVS-EN ISO 12944-2; 

¶ tªiendavaid kontrolli ja jªrelevalve erin»uded. 

3.4.3 Korrosioonikaitsealastes n»uetes peab olema projektis mªªratletud: 

¶ tingimusklass; 

¶ tªiendavaid kontrolli ja jªrelevalve erin»uded, mis eelnevalt koosk»lastatakse Tellija 

esindajaga (kihipaksus ja vªrvikihi t»mbetugevus vªrvimistingimused, pinnatemperatuur ja 

kastepunkt) jms. 

3.4.4 Kohtades kus uputuskoormust ei esine (nªiteks jalakªijate tunnelid ja ºkoduktid) v»ib 

korrosioonikaitses¿steemi n»udes korrosiooniklassi asemel mªªrata keskkonnaklassi 

vastavalt tabelile 11. 

Tabel 10.  Korrosiooniklassid pinnases v»i vees olevatele konstruktsioonidele (v»i ï

osadele) 

Korrosiooniklass 

(keskkonna 

saasteklass) 

Korrosiooniklassi ligikaudne kirjeldus  

Im1 
Magevesi - puhtas vees asuvad konstruktsioonid ï j»erajatised, 

h¿droelektrijaamad 

Im2 

Meri v»i riimvesi (vªhese soolasusega merevesi) - merevees v»i 

soolases vees asuvad konstruktsioonid ï sadamaalad, l¿¿sid, kaid ja 

konstruktsioonid merel 

Im3 
Pinnas - maa sees asuvad konstruktsioonid ï maa-alused torud, 

vaiad, paagid  

 

Tabel 11.  Korrosiooniklassid »hus olevatele konstruktsioonidele (v»i ïosadele) 

Korrosiooniklass 

(keskkonna 

saasteklass) 

Korrosiooniklassi ligikaudne kirjeldus 

C1 1) 

eriti leebe 
K¿lmad ja kuivad piirkonnad, kus on vªga madal »husaaste 

C2 

leebe 
Puhas maa»hk, kus saasteainete kogus on t¿hine 

C3 2) 
M»»duka SO2 saastega linna- ja tººstuspiirkonnad, vªhese 

soolasisaldusega mere»hk 

https://www.evs.ee/pood?SearchTerm=%22EVS-EN+ISO+12944-2%22&SectionFilterID=0&ICSCode=&DocumentTypeValid=1&DocumentTypeWithdrawn=1&DocumentTypeDraft=1&DocumentTypeCorrigendum=1&DocumentOnlyEst=0&FilterCommittees=0&IsISO=1&IsIEC=1&IsNational=1
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3.5 Muud konstruktsioonielemendid 

3.5.1 N»lvad peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks tagatud nende stabiilsus ja 

t»kestatud erosioon. Kindlustused peavad olema rajatud ulatuses, mis tagavad n»lvade 

p¿simise k»rgveetaseme korral. Kindlustus rajatakse 0,5 m k»rgemale k»rgveetasemest. 

N»lvade kindlustamise peamised v»imalused (tªiendav info vt.  tabelist 12): 

¶ taimestikuga katmine; 

¶ erosioonit»kkematt; 

¶ geokªrg (v»imalusel vªltida); 

¶ kivipuiste (lahtine kivisillutis); 

¶ betoonseguga seotud kivisillutis; 

¶ gabioontarind; 

¶ plast ja metall tugiseinad. 

Tabel 12.  N»lvade kindlustamise v»imalusi 

Meetod Mªrkused 1) 

Taimestikuga 

katmine 

1) T»kestamine taimedega (muru ja mªttad) on ¿ks odavamaid 

meetodeid, kui n»lva kalle on laugem kui 1:2-le. Mitte sobiv 

vooluveekogudele ning kui tegemist on erosiooniohuga tingituna ja/ 

v»i suurtest n»lva pikkustest ja jªrsu n»lvakalde korral (jªrsem kui 

1:2). Muruk¿lvi kasutada ainult madalate ja laugete (1:2 ja laugem) 

n»lvade korral. 

2) Mªtastuse korral kasutada laus- ja sein- ja valikmªtastust. Mªtastuse 

korral  mªttad ankurdada vaiadega (soovitatavalt puitvaiad). 

Lausmªtastuse paigaldamise korral paigaldada mªttad omavahel 

tihedalt ¿ksteise k»rvale. Seinmªtastuse korral tuleb jªrskudel 

n»lvadel (kalle suurem kui 1:1) laduda mªttad ¿ksteise peale, 

laugematel n»lvadel v»ivad mªttad paikneda astmeliselt (nihutusega 

ı mªtta laiusest). 

3) H¿drok¿lvi, kus lisaks veele ja muruseemnele lisatakse  pabermultġi, 

vªetist ning vªrvainet. H¿drok¿lvi kasutada k»rgveepinnast ¿leval 

pool veepiiri laugjatel n»lvadel.  

m»»dukas 

C4 3) 

agressiivne 
Keskmise soolasisaldusega tººstus- ja mereªªrsed alad 

C5 1) 

eriti agressiivne 

Niisked ja saastatud »huga tººstus-piirkonnad; k»rge 

soolasisaldusega ranniku- ja merealad 

CX 1) 

ekstreemne 

Troopilised ja lªhistroopilised piirkonnad;  

vªga k»rge »husaastega piirkonnad 

Mªrkused: 

1) Eestis vªliskeskkonna  korrosiooniklasse C1, C5 ja CX ei esine. 

2) Mitte soolatavatel teedel  korrosiooniklassiks v»tta C3. 

3) Soolatavatel teedel  korrosiooniklassiks v»tta C4. 
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Erosioonit»kke-

matt 

Erosioonit»kkematte kasutada kiireks ja kergeks katmiseks 

varemkasutatud tººmahuka lausmªtastuse asemel, kuid 

erosioonit»kkematt ei asenda taimestiku mitte kasvamisel mªtastust. 

Erosioonit»kkemattide alla paigaldada  5é10 cm paksune huumusrikas 

pinnasekiht ja teostada muruk¿lv (minimaalne muruseemne kogus  30 

g/m2). NB! Erosioonit»kkematti ei paigaldata vooluvee tasemest 

allapoole. Erosioonit»kkemattidega kaetava ala vªlispiiridele tehakse ca 

20 cm s¿gavused ankurduskraavid, kuhu matt kinnitatakse puitvaiadega 

(soovitav vªhemalt 4tk/m2). Tªiendav info erosioonit»kkemattide kohta 

on toodud juhendis ĂMaaparandusrajatiste t¿¿pjoonisedñ. 

Geokªrg  

Geokªrg paigaldatakse eelnevalt tasandatud n»lvale (alates 1:1,5). 

Kasutada perforeeritud seinaga (paksus vªhemalt 1,5 mm) kªrge 

k»rgusega 100..150 mm. Geokªrje alla asetatakse geotekstiil 

(minimaalselt NGS2) ja mis tªidetakse killustikuga (fraktsioon s»ltub 

kªrje k»rgusest ja silma suurusest, kuid jªªdes vahemikku 16 kuni 64 

mm). Geokªrg kaitsta jªªerosiooni eest. Seejuures peab tªide ulatuma ¿le 

kªrgede vªhemalt 2 cm k»rguselt. Geokªrje ankurdamine peab olema ªra 

nªidatud projektis v»i tootja juhendis. Selle puudumisel paigaldada vaiad 

kªrje ¿lemises servas igasse avasse ja n»lva peal vªhemalt iga meetri 

jªrel. Geokªrje paanid kinnitatakse omavahel UV-kindlate plast-

kinnitusklambritega. 

Tªiendavat info on juhendis ĂMaaparandusrajatiste t¿¿pjoonisedñ . 

Lahtine 

kivisillutis 

Vªltida otse pinnasel asuvat munakivisillutist, kuna lahenduse puhul ei 

ole takistatud kivide vajumine pinnasesse ja seet»ttu v»ib kergelt tekkida 

kivide aluse pinnase erosioon. Lahtine munakivisillutis tuleb paigaldada 

geotekstiilile (minimaalselt NGS2). Vajalik kivide kogus on v»imalik 

mªªrata tabelis 13.  

Betoonseguga 

seotud 

kivisillutis  

Sillutise korral kasutatakse tavaliselt graniitkivist tahutud kuubikujulisi 

kive, mille m»»tmed varieeruvad vahemikus 5x5é14x14 cm. Tahutud 

kivide alla paigaldatakse geotekstiil ja kuivbetoon, mis ajapikku 

niiskusega reageerides kivistub, tekitades tugeva aluse ja seotud kihi. 

Tahutud kividel on kokkupuutepind ¿ksteise ja alusega suurem, kui 

munakividel. Tªnu kivide ¿htlasemale paksusele on kivide alla jªªv 

betoonalus ka oluliselt ¿htlasema paksusega ning stabiilsem. 

Betoonseguga (vastab standardile 206-1) seotud kivisillutise korral 

kasutatakse valdavalt munakive lªbim»»duga Ï15é30 cm, mille alla 

paigaldatakse geotekstiil (minimaalselt NGS2). 

Gabioontarind 

Gabioonid tarnida ja paigaldada vastavalt standardile EVS-EN 12338-

10. Antud tºº puhul lªhtuda Teetººde tehnilises kirjelduses toodud 

gabioontarindite (kivikorvid, kivimatid) tehnilistest n»uetest. 

Tugiseinad 

Tugiseinu rajatakse valdavalt raudbetoonist, kiviplokkidest, plastik- ja 

metallpunnseintest ning gabioonidest. Tugiseinte korral tuleb teostada 

k»ik vajalikud kontrollarvutused (¿mberl¿kkele, stabiilsusele jne) ning 

v»ib osutuda vajalikuks konstruktsiooni armeerimine geos¿nteetidega. 

Mªrkused: 
1) Tªiendavad n»uded on toodud juhendis ĂTeetººde tehnilised kirjeldusedñ 
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3.5.2 Kivikindluste korral kivide kogus ja suuruse valikul tuleb lªhtuda tabel 13. Nªiteid 

v»imalikest lahendustest on toodud fotodel 6é18. 

Tabel 13.  Kivide kogus lahtise kivisillutisega kindlustamisel 

 
 

3.5.3 Voolusªngi kindlustamisel arvestada sissevoolu kindlustuse pikkuseks vªhemalt terastoru 

kahekordne lªbim»»t ning vªljavoolu kindlustuse pikkuseks viiekordne lªbim»»t (vt. p. 

3.3.3.2), kui lªhte¿lesandes pole ette nªhtud teisiti (foto 3). K»rvalekaldumiseks eeltoodud 

n»uetest on vaja teostada sªngi uhtumise arvutused konkreetses silla ristl»ikes. 

 

    
Foto 3. Veevoolu sªngi kindlustamine 

 

3.5.4 Voolusªngi kindlustuse materjal mªªrata Maaeluministri 06.05.2019 mªªruse nr 45 

ĂMaaparanduss¿steemi projekteerimisnormidñ lisa 1 tabelite alusel kui lªhte¿lesandes ei ole 

mªªratud teisiti. 
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3.5.5 Terastoru vªljaulatuvad servad tuleb vajadusel tªiendavalt kaitsta. Selleks kasutada kas 

raudbetoonist servaprussi, spetsiaalset kummiprofiili, klambritega kinnitatavat terastoru v»i 

muud Tellijaga koosk»lastatud lahendust. Valik kasutatavaid lahendusi on toodud joonistel 

19 ja 20 ning fotodel 4-5. 

 

  

Joonis 19. Serva jªigastamine raudbetoonist 

servaprussiga 

Joonis 20. Serva kaitsmine terastoruga 

(¿ldjuhul jalakªijate liikumisel) 

 

     
Foto 4. Servade kaitsmine  

 

    
Foto 5. Servade kaitsmine 
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3.6 N»lvade kindlustamise v»imalusi 

   
Foto 6.  Taimestiku/muruga kindlustamine 

     
Foto 7.  Osaline kindlustus maakiviga betoonil 

 

      
Foto 8.  Erosioonit»kkematiga kindlustamine  
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Foto 9.  Geokªrjega kindlustus 

 

      
Foto 10. Lahtine kivisillutis geotekstiilil 

 

     
Foto 11.  Betoonseguga seotud kivisillutis 

 

     
Foto 12.  Betooniseguga seotud kivisillutis, mitme toru korral 



TORUSILLAD. RIIGITEE DEL TERASPROFIILIST TRUUPIDE JA SILDADE PROJEKTEERIMINE 

JA EHITAMINE  

KT_025_J33_r1 Kinnitamine: 14.05.2026 nr 1.1-7/26/86 Koostaja: T»nis Tagger 33/46 

 

 

       
Foto 13. Gabioonidega kindlustus  

   
Foto 14. Gabioonidega kindlustus 

 

 

     
Foto 15. R/b plaat kindlustus 
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Foto 16. Tugisein kindlustus  

 

  
Foto 17. Tugisein kindlustus  

 

    
Foto 18. Tugisein kindlustus 
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4 EHITAMINE  

4.1 ¦ldist 

4.1.1 K»ik ehitustººd peavad olema teostatud vastavalt tººprojektile v»i lªhte¿lesandele ja selle 

p»hjal koostatud tººprojektile. 

4.1.2 K»ik ¿ldn»uded teostatavatele tººdele ja nende kontrollimisele on toodud kehtivates 

»igusaktides ning kehtivates TRAM juhistes, n»uetes ja kªskkirjades. 

4.1.3 N»uded terastorude tarindite tolerantsidele ja kvaliteedile peavad vastama kªesoleva juhendi 

n»uetele ning olema mªªratletud p»hiprojektis/tººprojektis. 

4.1.4 Materjalide ja toodete transport, ladustamine ning paigaldamine (sh toruelementide 

kokkumonteerimine) peab toimuma vastavalt tootja juhistele. 

4.1.5 Kui lªhte¿lesandes ei ole n»utud teisiti, siis terastorule paigaldatakse kontrollm»»tmiste 
tegemiseks 3 reeperit (m»lemasse otsa ja keskele).  

4.1.6 Terastoru lubatavad deformatsioonid ehitamise ajal (sh tagasitªite teostamisel) mªªratakse 

projektis ja ei tohi olla suuremad tabelis 4 toodud n»uetest. Lªhtuda tuleb torukonstruktsiooni 

tootja poolt esitatud n»uetest.  

4.1.7 Kui ehitusplatsil teostatakse terastoru pinnakattetºid (sh vigastuste likvideerimist), siis 

lªhtuda peat¿kis ĂKasutusea tagamineñ toodud standarditest.  

4.1.8 Erilist tªhelepanu tuleb pººrata kvaliteediplaani koostamisele, kus muuhulgas mªªratletakse: 

¶ taotletavad kvaliteedieesmªrgid nt »ige vªrvitoon, vªrvikihi vªlisilme, »ige kihipaksus; 

¶ vastutuse ja volituste detailne jaotus projekti eri etappidel; 

¶ rakendatavad ¿ksikasjalikud meetodid, tººv»tted ja -juhised; 

¶ sobivad kvaliteedikontrolli meetodid eri etappidel ning meetodid vigade parandamiseks ja 

mittekvaliteetsete kohtade k»rvaldamiseks; 

¶ tººde dokumenteerimine. 

4.1.9 Ehitusplatsil kontrollitakse enne tººde vastuv»tmist terastoru pinnakatete kvaliteeti12,13 

¶ tsingikihi paksust ï EVS-EN ISO 1461 Terasele kantavad kuumtsink pinded (t¿kktsinkimine). 

N»uded ja katsemeetodid; 

¶ tsingikihi paksust - Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastooted EN10346;   

¶ vªrvikihi paksust ï EVS-EN ISO 2808 Vªrvid ja lakid. Kihi paksuse mªªramine; 

¶ pol¿meerkile paksust ï EVS-EN 13523-1 Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film 

thickness. 

4.1.10 Riigiteede terastorudele on tªiendavate pinnakatete lisamine lubatud vaid Ăvªrvitsehhisñ 

vªrvituna (selgitus peat¿kis 3.6), millega on tagatud pinnakatete kvaliteedi standardijªrgne 

kontroll ja kvaliteet. Erijuhtudel tellijaga koosk»lastatult (nªiteks suured terastorud) on 

lubatud pinnakatete lisamine objektil, juhul kui tootja volitatud esindaja kontrollib ja v»tab 

vastu pinnakatted. 

4.1.11 Monteeritavatest teraselementidest torukonstruktsioonide korral tuleb kasutada tootjapoolseid 

kinnitusvahendeid. 

4.1.12 Konstruktsioonide ehitamisel lªhtuda asjakohastest standarditest, mis on koosk»las antud 

juhisega. 

                                                 

12 ¦levaate erinevatest paksuse m»»tmise meetoditest on toodud standardis EVS-EN ISO 3882. 
13 Tsingi ja alusmetalli vahelist naket ei kontrollita, kuna praegu puuduvad asjakohased rahvusvahelised standardid 

vastava testi lªbiviimiseks. Vajadus selle katse jªrele puudub, kuna piisav nake on kuumtsinkimisprotsessile 

iseloomulik ja Tootja tagada. 

https://www.evs.ee/pood?SearchTerm=%22EVS-EN+ISO+3882%22&SectionFilterID=0&ICSCode=&DocumentTypeValid=1&DocumentTypeWithdrawn=1&DocumentTypeDraft=1&DocumentTypeCorrigendum=1&DocumentOnlyEst=0&FilterCommittees=0&IsISO=1&IsIEC=1&IsNational=1
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4.2 N»uded kaevikule ja alusele 

4.2.1 Kaevik ja kaevandamise viis, peab tagama: 

¶ n»uetekohase ja ohutu terastoru paigaldamise, arvestades ¿mbritsevaid pinnaseomadusi. 
Kaevik peab olema piisava laiuse s¿gavuse ja kaldega; 

¶ ehitustººde teostamisel sh kaeviku rajamisel, toestamisel ja tagasitªitmisel tuleb muuhulgas 
arvestada standardi EVS-EN 1610 Ă ravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamineñ n»udeid kaeviku kaevandamisele, tªite ¿ldp»him»tteid ning TRAM-i 

mullatººde juhendi n»udeid. 

4.2.2 Kaevikus olevaid tºid loetakse ohtlikeks tººdeks ning kaeviku laius ja n»lvad peavad 
eelnevale tººle olema ohutud ja lªbim»eldud ning kajastatakse tººohutusplaanis ohutu 

kaevikuna. Lisaks jªrgida Tººinspektsiooni poolt vªljastatud voldikus/juhises ĂTººohutus 

ehitusplatsilñ toodud n»udeid. 

4.2.3 Alus peab sobima torusilla p»hjaga ning moodustama kindla ja ¿htse kandevaluse kogu 

terastoru pikkuses. 

4.2.4 Kaeviku p»hi v»i alus rajatakse vastavalt joonise 16 ja tabeli 5 n»uetele, mille kohaselt peab 

olema vªhemalt 30 cm paksune tihendatud tasanduskiht (killustik, kruuskillustik, purustatud 

kruus, liivpinnastest). Vajadusel kaeviku aluskihi alla paigaldada geotekstiil (NGS4). Kui 

aluspinnas on k¿lmakerkeline (tolmliiv, tolmne saviliiv, kerge ja raske tolmne liivsavi, raske 

tolmne saviliiv) v»i pehme, peab aluskihi paksust suurendama vªhemalt 50 cm paksuseni, kui 

ei kasutata muid tulemuslikke lahendusi k¿lmakerke vªltimiseks.  

4.3 N»uded tªitematerjalidele 

4.3.1 Aluse- ja tagasitªitematerjalid peavad vastama konstruktsiooni arvutustes kasutatud pinnase 

parameetritele, mis kajastatakse projektis. 

4.3.2 Terasega kokkupuutuv pinnas ei tohi sisaldada suurema lªbim»»duga osakesi kui 64 mm, 
k¿lmunud t¿kke, turvast, savi ja orgaanilisi v»i kahjulikke materjale. Soovitav 

tagasitªitematerjali maksimaalne terasuurus on 32 mm. Tªitepinnasena kasutada tee 

konstruktsiooni sobiliku materjale vastavalt TRAMi  muldkehade projekteerimise ja ehitamise 

juhenditele. 

4.3.3 Konstruktsiooni arvutuslikust tªitematerjalist erineva tªitematerjali korral teostada 

konstruktsiooni kontrollarvutus, vajadusel konstruktsioone tugevdades. 

4.3.4 Mulde dreenivuse kaitseks, rakendada meetmeid muldepinnase Ălªbi dreenimiseksñ (nªiteks 

savilukk torusilla ¿mber maksimaalse veetaseme k»rguses).  
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4.4 Monteerimine 

4.4.1 Terasplaadid monteerida vastavalt tootja juhistele, kus peab olema kirjeldatud plaadi asetus 

ning plaatide paigalduse jªrjekord. 

4.4.2 Terastoru paigaldamisel alusele, enne monteerimist, paigaldada tabel 5 n»uetele vastav toru 

aluspinna kujuga sªngituskiht, et terastoru sobituks aluspinnale; 

 
Foto 19. Toru aluspinna kujuline sªngituskiht 

 

4.5 Tihendamine ja tªitmine 

4.5.1 Pinnasekihtide tihendamine peab olema teostatud ¿htlaselt ja kvaliteetselt, kuna see on ¿ks 
tªhtsamaid faktoreid torusilla vajaliku kandev»ime saavutamiseks. 

4.5.2 Aluspinnase ja tagasitªite ehitamine ning tihendamine peab toimuma vastavalt joonisele 21; 

 

 
Joonis 21. N»uded tihendamisel  
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4.5.3 K»rvuti asetsevate torude tagasitªite tihendamise p»him»tteline jªrjekord on nªidatud 

joonisel 22. 

 
Joonis 22. Kahe k»rvutiasetseva toru tagasitªite tihendamise jªrjekord toru k¿lgedel 

 

4.5.4 Tihendatavate kihtide paksus valitakse vastavalt TRAMi muldkehade ehitamise juhendile 

(maksimaalne paksus s»ltuvalt pinnaset¿¿bist ja kasutatavast seadmest). Toru alumises osas 

kuni maksimaalse toru laiuse saavutamiseni tihendatakse 20 cm kihtide kaupa. Tagasitªide 

paigaldada v»rdselt m»lemale k¿ljele. Tªitetººdel ei tohi toru erinevatel k¿lgedel 

tihendatavate pinnase kihtide k»rgus erineda ¿le ¿he kihipaksuse. 

4.5.5 Tihendustehnikaga ei tohi minna vastu toru seina vªltimaks pinnakatte vigastamist. 

4.5.6 Kui ehitusseadmed on raskemad, kui toru projekteerimisel on arvestatud, peab paigaldaja 

tagama vajaliku lisakatte, et vªltida torukahjustusi. Tagasitªite tegemisel ja tihendamisel ei 

tohi vigastada toru ning deformatsioonid peavad jªªma lubatud piiridesse. Erijuhul viia 

tihendamine lªbi katsetihendamise p»hjal, et mªªrata kindlaks, milline on vajalik kihipaksus 

tihendamisel arvestades veesisaldust ja tihendusmeetodit  

4.5.7 Iga kiht enne jªrgmise kihi paigaldamist tihendada n»utava tasemeni vªhemalt Kt- 0,95, 

v»rreldes standard Proctor tiheduseni mis asub kuni 20 cm kaugusel terastorust. ¦lejªªnud 

osas tihendada vªhemalt Kt -0,98 v»rreldes standard Proctor tiheduseni. Proctorteim vastavalt 

ĂMuldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhiseleñ, kui tootja ei ole nªinud ette 

teisiti. 

4.5.8 Tªitematerjali kontrollitakse vastavalt TRAMi muldkeha projekteerimise ja ehituse 

juhenditele ja muudele normdokumentidele. 

4.5.9 Poltide pingutust kontrollida pªrast l»pliku toru ¿mbrise tªite- ja tihendamistººd. 

Jªrelpingutuse kontrollimeetodi, j»u ja sageduse peab andma tootja.  
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4.6 N»uded korrosioonikaitse vªrvidele  

4.6.1 Terastoru elemendid peavad olema kuumtsingitud. 

4.6.2 Vªrvimismeetod peab sobima vªrvitavale konstruktsioonile ning meetodid ja tººv»tted 

kªsitletakse standardites ISO 12944-7 ja EN 10169. 

4.6.3 Vªrvitud pinna kestvuse seisukohalt korrosioonikaitse vªrv paigaldada tehases tººstusliku 

vªrvimisega nn. Ătehasevªrvñ v»i spetsiaalses vªrvimistººkojas nn. Ăvªrvitsehhisñ, kus kogu 

vªrvimise protsess (sh vªrvi ettevalmistus) on l»puni kontrollitav ja dokumenteeritav.  

4.6.4 Vªrvimistingimused ei tohi pinna eeltººtluse, vªrvimistººde ja vªrvi kuivamise ajal ¿letada 
vªrvi tootja poolt antud piirvªªrtusi.  

4.6.5 Vªrvimistººde raportis jªlgida kokkulepitud ulatuses fikseeritud jªrgmisi keskkonnategureid: 

»hutemperatuur; vªrvitava pinna temperatuur; suhteline »huniiskus; vªrvi temperatuur; 

kastepunkt.  

4.6.6 Vªrvitud konstruktsiooni ei tohi kasutada v»i transportida enne kui vªrv on kasutuskuiv. 

4.6.7 Enne korrosioonikaitse tºid on vaja teostada mehaaniline eeltººtlus nn mªrg liivapesuna 

(SaS), kas loodusliku liiva v»i alumiiniumoksiidiga. Igal vªrvitootjal on omad eeltººtluse 

juhised millest tuleb lªhtuda pinna ettevalmistamisel. Pinna ettevalmistus sisaldab 

puhastamist ja karestamist.  

4.6.8 Tuhmunud v»i pikalt seisnud (juba 3-6 kuud) tsinkpinnad, mille pind on passiveerunud ei vaja 

mehaanilist eeltººtlust. Piisab nªiteks fosfateeriva toimega (raudfosfaat) ammoniaak v»i 

rasvaerastus pesust fosfateeriva toimega, mis tagab keemilise kareduse. 

4.7 Korrosioonikaitse kvaliteedi kontroll  

4.7.1 Korrosioonikaitse lisamise tººd dokumenteeritakse vªrvimistººde raportis. 

4.7.2 Kontrollida vªrvimisraporti jªrgset vªrvikihi paksust, vªrviprotokolle, millega t»endatakse 

korrosioonivastase katte vastavust n»utule ja standarditele. 

4.7.3 Kontrollitakse visuaalselt pinna ¿htset Ămatistumistñ peale eeltººtlust. 

4.7.4 Kontrollitakse tolmu sisaldust ISO 8502-3 ja vesilahustuvate soolade kontsentratsiooni 

vªrvitaval pinnal IS0 8502-6. Tolmu sisaldus sobilik klass 1-3. Soola sisalduse lubatud 

kontsentraat korral kuni 30 mg/m2.  

4.7.5 Peale vªrvimist teostatakse vªrvikihil t»mbetest (Ăpull offñ- 3 katset konstruktsiooni kohta) 

vastavalt standardile ISO 4624. Tsinkpindade vªrvidel teostatakse katse 7 ººpªeva peale 

viimase vªrvikihi kandmist kuivades +23 kraadi juures, T»mbetesti v»ib teostada ka varem, 

vªrvitootja n»usolekul Tellijaga koosk»lastatult.  

Mªrkus: Temperatuuri alanedes, pikeneb ka kuivamisprotsess.  

Nªiteks:   +10 kraadi 14 ººpªeva ja +5 kraadi juures 20  pªeva, kui saab teostada t»mbetesti, 

mis  on s»ltuv vªrvi tootjast ja vªrvi t¿¿bist.  

4.7.6 T»mbetest dokumenteeritakse raportis, kus kirjeldatakse murdumise olemust (adhesioon-vªrv 

tuleb lahti pinnalt, kohesioon- murdumine vªrvikihi sees) ning lisaks fotod. Minimaalne 

t»mbetugevus vªrvil kuumtsingitud aluspinnal on vªhemalt 4 MPa. Kolme katse korral 

arvutatakse keskmine, aga ¿he katse ¿ksikvªªrtus ei tohi olla vªiksem kui 3,5 MPa. 

4.7.7 Et vªlistada ajalist viivitust on lubatud vªrvikihi t»mbetesti teostamine referentspinnal, mis 

jªljendab varem paigaldatud vªrvimist teraspinnal.  
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4.8 Ehitustººde hªlbed 

4.8.1 Tººde vastavusel kontrollitakse ehitustººde hªlbeid vastavalt tabelile 14:  

 

Tabel 14.  Ehitustººde hªlbed  

 Nªitaja ¦hik Lubatud hªlve 

 

 

Ettevalmistatud 

tººd 

Toru aluspinna tasasus (mitte 

sªngituskiht) 

mm +/- 30 mm/3 m 

Elementidest terastoru 

aluspinna tasasus (mitte 

sªngituskiht) 

mm +/- 10 mm/3 m 

Aluspinna tihedus/kandev»ime   0,98 v»rreldes standard  

proctor tihedusega v»i 

E2Ó145 MPa ja 

E2/E1<2,0 

 

 

Toru 

paigaldamisel 

 

Toru alumine pikkus % toru 

pikkusest 

+/- 0,5% 

Toru ¿lemine pikkus % toru 

pikkusest  

+/- 0,5% 

Toru p»hja k»rgusarv (DÒ1m) 

projektsest  

mm +0é-30  

Toru p»hja k»rgusarv (D>1m) mm +0é-100  

Toru asukoha plaanilise hªlve 

teetelje suhtes 

mm +/- 100 

Terastikulise koostise kontroll   Muldkeha projekteerimise 

ja ehitamise juhendid   

Tªitetººd 

Peenosiste sisaldus  

Filtratsioonimoodul  

Valmistºº 

 

N»lva kalle 

Tee ja teepeenra gabariidid 

 

Kivisillutis  

 

kalle  Mªªrus ĂTee ehitamise 

kvaliteedi  n»udedñ 

 

Ei esine struktuurilt ega 

vªlimuselt hªirivaid kive. 

Ei tohi sisaldada 

settekivimit 

 

4.8.2 Teras- v»i plasttorust valmistatud p»hitee truupide tagasitªide tihendatakse selliselt, et pªrast 

paigaldamist ja tee avamisest ¿he aasta jooksul lªbi viidud jªreltihendamist on truubi lubatud 

deformatsioon kuni 2% esialgsest ristl»ikest. Truubi deformatsiooni kontrollitakse visuaalselt 

truubitoru otsast ja vajadusel vertikaalse ja horisontaalse lªbim»»du m»»tmise teel toru 

kolmes ristl»ikes. 

4.9 Terastoru renoveerimine 

4.9.1 Terastoru peamised renoveerimise meetodid on jªrgmised:14: 

¶ pinnakatete taastamine hooldusvªrvimisega; 

                                                 

14 Soovitusi ja nªiteid renoveerimistººde lªbiviimiseks v»ib leida Soome juhenditest Ă{L[Yh нΦопм ¢ŜǊŅǎǇǳǘƪƛǎƛƭƭŀƴ 
korjaaminenñ ja ĂSILKO 2.354 Vanhan ja uuden sinkkipinnoitteen maalausñ. 

http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/kansio2/s2341_07.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/kansio2/s2341_07.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/kansio2/s2354.pdf
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¶ toru alaosa katmine pritsbetooniga; 

¶ toru alaosa taastamine uue terasprofiili lisamisega (vajadusel koos tªisbetoneerimisega); 

¶ uue toru paigaldamine vana konstruktsiooni sisse; 

¶ toru asendamine. 

Mitte ¿hegi valitud meetodi puhul ei tohi tekitada ¿lesvoolu paisutust ega allavoolu 

vooluh¿pet.  

4.9.2 Pindade kahjustuste hulga ja suuruse klassifitseerimiseks kasutatakse standardiseeriat EVS-

EN ISO 4628, kus on muuhulgas kirjeldatud kuus roostetusastme taset Ri 0 kuni Ri 5. 

Hooldusvªrvimine tehakse parandusvªrvimisena roostetusastmete Ri 0 ï Ri 3 korral. 

Roostetusastmete Ri 4 ja Ri 5 korral on vªrv kaotanud kaitsev»ime ning pind tuleb tervikuna 

puhastada ja ¿le vªrvida (eeldusel, et konstruktsioonil on sªilinud vajalik kandev»ime). 

4.9.3 Pinnakatete taastamisel tuleb lªhtuda standardi EVS-EN 1090-2 lisas F esitatud n»uetest ja 

sealtoodud viitestandarditest. 

4.9.4 Pritsbetooniga alaosa taastamist kasutatakse juhul, kui hooldusvªrvimine ei ole enam 

otstarbekas (foto 24 ja 25). Uus betoonist kaitsekiht (5 kuni 10 cm) armeeritakse 

v»rksarrusega (Ï5é6 mm, s = 150é300 mm). Uue kaitsekihi v»ib teha ka fiiberbetoonist. 

Aluspind puhastatakse enamasti puhastusklassini Sa 2 (EVS-EN ISO 8501-1). Seda meetodit 

saab kasutada vaid siis, kui korrosioonikahjustused ei ole m»jutanud konstruktsiooni 

kandev»imet. Enamasti pikendatakse toru eluiga selliselt kuni 15 aastat. 

4.9.5 Toru alaosa suurte kahjustuste korral v»ib lisada vana toru p»hja kuju kopeeriva uue 

terasprofiilsegmendi. Vana ja uue seina vaheline osa injekteeritakse betooniga. Vajaliku 

kandev»ime saavutamiseks tuleb erinevad kihid ¿hendada omavahel nihkekindlalt. 

Nihkekindla ¿hendamise korral v»ib uus eluiga t»usta kuni 50 aastani. 

4.9.6 Vanale konstruktsioonile v»ib sisse paigaldada uue terastoru (fotod 23). Uue ja vana 

konstruktsiooni vahele peaks jªªma vahe, mis hiljem tªidetakse tihedalt betooniga. 

Kasutatakse nii uue toru sisset»mbamist (ei sobi vana konstruktsiooni suurte 

deformatsioonide korral) kui ka plaatide kohapealset monteerimist. Selle meetodi puhul on 

oluline jªlgida konstruktsioonide koostººtamise v»imet.     

  
Foto 20. Pººrdumatult kahjustatud terastoru 

alaosa 

Foto 21. Toru hªvinenud p»hi 
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Foto 22. Terastoru avariitoestus Foto 23. Toru renoveerimine uue p»hja 

ehitamisega 

  
Foto 24. Toru alaosa renoveerimine 

pritsbetooniga 

Foto 25. Toru alaosa renoveerimine 

pritsbetooniga 

5 HOOLDAMINE  

5.1 ¦levaatus 

5.1.1 Torusilla seisundit kontrollib Transpordiamet: 

¶ regulaarsel hooldustººde jªrelevalve teostamisel; 

¶ kokkuleppelise aja jooksul ¿ld¿levaatusel; 

¶ erakorralisel ¿levaatusel. 

5.1.2 Regulaarsel ¿levaatusel kontrollitakse lisaks mªªrusele ĂTee seisundin»udedñ: 

¶ n»lva seisukorda sisse- ja vªljavoolul; 

¶ j»esªngi seisukorda sisse- ja vªljavoolul; 

¶ torusilla p»hja ja j»e setete kogust ja puhtust;  

¶ torusilla enda- ja pinnakatete (tsink- ja vªrvi) ¿ldolukorda;  

¶ piirdeid; n»lvus; 

¶ teisi n»udeid, mis on fikseeritud vastavates hooldelepingutes. 

5.1.3 ¦ld¿levaatuse kohta vormistatakse ¿levaatusakt, mis on muuhulgas varustatud ¿levaatliku 

pildi- v»i videomaterjaliga olukorra illustreerimiseks. ¦ld¿levaatuse akt peab andma 

konkreetse info edasiste tegevuste kohta (kas ja mida on vaja teha ning millal). ¦ld¿levaatusel 

kªsitletakse lisaks regulaarse ¿levaatuse n»uetele jªrgmisi aspekte: 

¶ n»lvade ja otste seisukord; 

¶ j»esªngi seisukord ja puhtus (setted, praht, langenud puud, jªª); 










